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Аннотация: Описаны модели нескольких вариантов 
конструкции теплообменных аппаратов, охлаждаемых за счет 
естественной циркуляции воздуха. Приведены результаты 
теплогидравлического анализа. 
Abstract: Described are the computer models of several design 
variants of heat exchangers cooled by the natural convection of 
surrounding air. The results of thermohydraulic analysis are given. 
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В соответствии с последними требованиями международных и 
отечественных нормативных документов АЭС снабжаются 
системами по управлению запроектными авариями, среди которых 
система пассивного отвода тепла через парогенераторы [1]. Она 
предназначена для длительного отвода остаточной теплоты активной 
зоны конечному поглотителю (атмосфере) через второй контур АЭС. 
В данной работе рассматривается несколько вариантов 
конструкции теплообменного аппарата, в котором вода с 
параметрами 250 °С и 5 МПа охлаждается за счет свободной 
конвекции окружающего воздуха (температура принята 30 °С). 
Целью работы является сравнение эффективности аппаратов разной 
конструкции, которые показаны на рис. 1. Модели аппаратов 
построены в программном комплексе SolidWorks [2, 3].  
Первый вариант (рис. 1, а) состоит из корпуса и спирального 
змеевика Ø30×2,5, внутри которого в направлении сверху вниз течет 
вода. Высота спирали 1025 мм, диаметр витка – 300 мм, шаг 50 мм. 
Второй вариант (рис. 1, б) построен таким образом, что площадь 
поверхности теплообмена, диаметры и высота трубок такие же, как у 
первого варианта. Третий вариант (рис 1, в) отличается от второго 
расположением отверстий для забора воздуха. 
Анализ теплообмена с окружающим воздухом выполнялся в 
приложении Flow Simulation. В проекте учитывались гравитационные 
эффекты и теплопроводность в твердых телах. Расчет выполнялся 
при разных значениях расхода воды через трубки. Основные 
результаты расчета даны в таблице. Здесь Gводы – расход воды через 
теплообменник, Т2возд – температура воздуха на выходе; Gвозд – расход 






































Расход воды, кг/с 
 



















0,5446 99,0 0,0278 1924,4 94,5 0,0348 2174,4 90,0 0,0371 2160,1 
0,472 99,1 0,0278 1926,2 94,3 0,0349 2174,1 90,1 0,0372 2166,6 
0,3631 99,0 0,0278 1924,1 94,4 0,0348 2168,8 90,1 0,0371 2165,8 
0,2905 99,0 0,0278 1924,1 94,1 0,0350 2174,4 89,6 0,0372 2149,7 
 
На рис. 2 показан график зависимости температуры воды на 
выходе из теплообменника от расхода. 
 
Рис. 2. Температуры 
воды на выходе из 
теплообменных 
аппаратов: ♦ – первый 
вариант; ▲ – второй 





Полученные результаты показывают, что расход воды через 
теплообменник слабо влияет на отведенное количество теплоты. 
Следовательно, можно подобрать такой расход, который 
обеспечивается течением воды под действием сил гравитации. 
Влияние формы теплообменного аппарата показывает, что 
эффективнее аппараты с большим количеством трубок и меньшими 
скоростями течения воды. 
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